PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSH

SGS Polska Sp. z 0.0. /a %

Laberatorium Srodowiskowe BADANIA

43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A AB 1232
Strona nr 1/3 Pszczyna 2017-06-30

SPRAWOQZDANIE Z BADAN NR SB/59050/06/2017
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Zlecenie z dnia: 2017-06-19, numer systemowy: 17013129
‘Obszar badan: | | obszar regulowany prawnie
' dia potrzeb potwierdzenia zgodnosci

ryin _
122155/06/2017 Wodociag NIDA 2000 w Starym Korczynie Woda uzdatniona
Pompownia wody Rogow

Dane zwiazan

122155/06/2017 2017-06-26, godz.09:57 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5867-5:2003, PN-EN I1SO
_ 7 _ 19458:2007 (A)
SR i ‘Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probkl '~ S
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
‘Plan pobierania: | probka jednorazowa
2017-06-26, godz.14:50 2017-06-26 2017-06-30
C T e e g
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
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* Oznaczany parametr L 'd"m‘g:’acja metody epe) 3 R Do:rartoéci:‘:ps)
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A} 8.1 0,3 TE (MW 6,5-95%3
Przewodno$é elektryczna uSicm PN-EN 27888:1989 (A) 572 +58 TE |MW| <2500%1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminiurm) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 49,0 4.9 PS {Mw <200

(A)(E)
Zelazo (Fe) pof! PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS (MW <200
(A).(E}
Metnosé NTU PN-EN 150 7027:2003 (A) < 0,10 - PS | MW <19=3
Barwa mgPt/ PN-EN 1SO 7887:2012 (A} <5 - PS |MW -9z23
Liczba progowa zapachu {TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -z3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) Ze wzgledu - FS |MW -He3
na obecnosé
bakterii nie
okreslono
smaku
Amonowy Jon mgyl 1ISO 15923-1:2013 (A) < 0,05 - PS MW £0,50
Azotyny (NO.) mgyl IS0 15923-1:2013 (A) < (0,03 - PS (MW < 0,502 22
Liczba Clostridium perfringens jtkr100mI Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS (MW g2z3
tgcznie ze sporami listopadal998 r, (A)
Liczba bakterii grupy coli jtk100mI PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A} 22 13-37 PS |MW RES
Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN ISO 8308-1:2014-12 (A) 0 - PS MW 0

jtkf100mI - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
8 =d Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

43 Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

223 Nalezy badac w wodzie pochodzacej z ujgé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci, nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizmow
chorobotwérczych.

21723 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

he3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

2yz22

Nalezy spelni¢ warunek; [azotany)/S0+[azotyny]/3=<1 gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw
(NOs) i azotyndw (NO,} w mg/l. Stezenie azotyndéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

N ormalprocedurabadawcn

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badad poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyke-chemicznych okreslono jako niepewnos$c rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzeng podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnoéci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sg na stronie:
hto:/fwww.505.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktére zrealizowano usiuge. Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w QWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweg i wedtug Jego wskazbwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawey, ninigjszy dekument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Vszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catoscl, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne pa uzyskaniu pisemnej zgody.

Viszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. Z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, speséb pobrania i reprezentatywnosé probki.




