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. Podstawa realizacl’ = '
Zlecenie z dnia: 2017-06-29, numer systemowy: 17013948
Obszar badafh: | obszar regulowany prawnie
Colbadani: | dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
- Nr laboratoryjny ' Probke; -
124855/07/2017 Woda uzdatniona
- Nrlaboratoryjny | | " Mtoda poblerania
124855/0712017 2017-07-04, godz.12:21 PN-tS0 5667-5:2003, PN-EN iSO
N 19458:2007 (A)
: . -~ ‘Ocena orga :
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak

Plan poblerania; . I probka jednorazowa
' Data rejostracii w laboratorium

2017-07-04, godz.15:02 2017-07-04 2017-07-11

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nle budzi zastrze2en

SGS Polcka Sp.zo. 0. - Sporzadzil,
01248 Wars:zw:l, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inZ. Natalia Buliiska
NIt SB60005608
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43200 Pezrayna, ul. Gi £ jall l
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Oryginat potwiardzony wiasnorgcznym podplsem:

Poiernin S § Dahey S st s Sreripae
F F Lokabzucje: Laboratoris:
“F Prapeyna A3-200, Ginszynska 52u 148 32 449 Z600 448 32 247 2072 Parizyan 432001 Ciesryhska 52n
! Pasuan 51655, Gronows 31 1 +48 32 449 2500 /1 +45 51 B20 4031 Ptz 64920, Ma Leszkowic 4
Wractow 844248, Murhoborska 18 t +48 32 444 2500 f +48 71 358 7562 Dziaidowo  13-200, Haltera 36
Ledajuk 27300, Wiarzuwice 874 4 +A8 37 449 2500 f+48 17 241 139 Lesujsk 373006, Wicrzawice 814
Srzucn 6H1 Goanska 16 B t +A8 1 421 30T 1 +43 91 421 3617
WWw v, pLEYS coTn
: Membar of the S65 Group {SGS 54)

MNP 585 G00-58-08, REGON 000144259, Sod Rejonowy la M. B, Warszowy w Warszawie, R Wyddiat Gosporarcey Krajowego Rejestru Sadowego nr K138 0000027334
Kapitar zaktadowy T0 144 200,60 2



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/62820/07/2017

Pszczyna 2017-07-12

) = : .

Oznaczany paramatr Jednostka Identyflkacis metody Yol baded ' Nlopqwno_‘é %_g mw::oc::lh(:ns, !

badawezel 1248880072017 | TOTEEMEOMR g 3 wekatnikow |
pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A) 8.0 +0,3 TE | MW 65-9,55%3
Przewodnost elektryczna uSfem PN-EN 27888:1998 (A) 581 +58 TE {MW| =s2500%'722
whasciwa (PEW) w temp, 25°C
Glin (Alurminium) pgl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 37.0 £3,7 PS | MW <200
{A)(E}
Zelazo (Fe) pglt PN-EN 1SQ 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS | MW £200
{A)(E}

Metnosé NTU PN-EN SO 7027:2003 (A} <0,10 . PS | MW 51928
Barwa mgPYl PN-EN 1SO 7887:2012 (A) <5 - PS | MW -9z3
Liczba progows zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 {A) <1 - PS | MW .4 23
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS { MW -Hz3
Amonowy jon {NH,*) mg/l EN-EN 130 11732:2007 (A) < 0,05 . PS | MW £0,50
Azotyny (NQ,") mgil PN-EN ISO 13396:2001 (A) < 0,03 - PS | MW 50,50 2 %2
Liczba Clostridium perfringens jtk/ 1 00mi Dyraktywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS | MW o#=3
tgcznie ze sporami listopada 1998 r. (A)
Liczba bakterii grupy coli jti/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 {A) 0 - PS | MW oh=3
Liczba Escherichia coli tk/100mI PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 . PS | Mw 0

Jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kelonia w 100 mi

NDS - zgodnia z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13,11,2015 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez fudzi

(Dz. U. z 2015r,, poz, 1988)
5) 2.3

Parametr powinien by¢ uwzgladniony przy ocenie agresywnych wiakciwosci korozyjnych wody.

423 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

Zz2 Nalaty speini¢ warunek: [azotany]/50+azotyny]/3=<1,gdzle wartosci w nawlasach kwadratowych oznaczajg: stezenle azotandw
(NOQ,) i azotyndw (NO,) w mgh, Stetenle azotyndw w wodzie uzdatnicne] wprowadzonej do sieci wodociggowe] lub innych urzgdzen
dystrybudji nie moze przekraczad wartosci 0,10 mgA.

fz3 Naiety badaé w wodzie pochodzacej z ujgt powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartod, nalezy zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizmow
chorobotwadrczych,

81723 Parametr powinian byé¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci Korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

23 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszezona, parzysta, wybor niewymuszony

Objaénisnla:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badar prowadzonych w ramach zakrasu elastycznego”
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartodci wynlkdw badah poprzedzone znakiem mniejszotcl (<) oznaczajq uzyskanle wynlku ponitej dolnej granicy cznaczalnoéc! metody.

Niepewnosé metody badan fizyke-chemicznyeh okreslono Jako niepewnodé rozszerzong, Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 85%.
Niepewno$é rozszerzong podano dla analizy, '

Autaryzowst:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Anatiz Nieorganicznych
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wa=e- KOniec dokumentu

Ninle|szy dokument zostat wystawlony zgodnle z Ogéinymi Warunkami Swiadczenla Ustug (OWSU stanowlg element oferty, dostepne 34 na stronie:
hitp:/fwww.sgs.analizysrodowiska. plipodstrona/usiugl), w opareiu o kidre zrealizowano ustuge. Nalety zwriclé szczegéing uwage na zagadnienia dotyczqcae odpowiedzlainosc],

odazkodowan i jurysdykcii zewarte w OWSU,
Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie pr

ionym w niniej

yrm dokumencie, zgodnie Z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes | wediug Jego wskazowek, [edl

takowe Zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponesi odpowledzialnoéé jedynie przed Zieceniodawcs; niniejszy dokument nie zwalnia siron z realizowanla praw | obowigzkdw

wynlkajgcych z zawartych porozumiert.

Wszelkie nigautoryzowane zmiany niniejazego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treéci, formy | wygladu jest niezgodne i podiega aciganhu w $wietle prawa,

Dokument moze byé wykorzystywany i koplowany w catodci, kopiowanis czgdciowe jest dopuszczaine po uzyskaniv pisemne] zgady.

Wazystkia wyniki badan | pomiansw zestawione w niniejszym dokumencle odrasza sis tylko do badanych probek. W przypadkuy, gdy w dokumencie zaznaczeno, te probki
zostaly pabrane przez przedstawiciela Zlecenicdawcy, SGS Poiska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowisdziainosci za pochodzenle, sposdb pobrania i reprezentatywnosc prébki.



