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Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowml Korczyn

O

W zataczeniu przesylamy:
1. Opracowanie wynikdéw z badan (Woda uzdatniona) SB/14958/03/2014,
Z powazaniem

Anna Okreta

5038 EKO-PROJEKT Sp.z2 ¢ .

Otrzymuja: ub. Cieszynska 524 43-200 Fszezyna

tel. (0-32} 448 25 00: fax (0-32) 447 20 72
1. Adresat NiP 638-16-69-512, REGON 240157537
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SGS EKO-Projekt realizuje zlecenia zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia Ustug hitp://www analizysrodowiska.pl/
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/14958/03/2014 R AR RCAETAAR T
‘Zleceniodawca ' _ Identyfikator: 6569
Zwigzek Migedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2013-12-31, numer systemowy: 13016297
Opis probek
- Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy :
098902/112/2013 Rogow Stacja Posrednia Woda uzdatniona
Zbiornik Wody
Dane zwigzane z pohieraniem prébek
Nr Iabo‘rsztb?ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
pr | '
098902/12/2013 2014-03-21, qodz.09:00 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5687-5:2003, PN-EN SO
19458:2007 (A)
Data rejestracji probek w laboratorium | Data rozpoczecia badaf Data zakoriczenia badarn
2014-03-21, godz.15:19 2014-03-21 2014-03-28
Uwagi
Stan probki w chwill dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
Autoryzowat: Sporzadzi:
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych mgr Anna Okreta
mgr Grzegorz Klin - Zastepca Kierownika Dziatu Pobierania Prébek
mgr Marta Broniszewska - Zastepca Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii = . EAMAMBAA
Specjalista ds. projektow Sfodowiskowych

SGS EKO-PROJEKT 8p. 2z 0. u.
ul. Cieszynska 524. 43-200 Pszezyna
tel. {0-32} 449 25 00: fax 10-22) 447 20 72
NIP 638-16-69-512, REGON 240157537

-1a
SG35 EKD-PRILEKT Sp 20 0. | ) apallzace: Laboratoria:
Pszczyna 43-200, Ciaszyriska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznari 61-655, Gronowa 81 1 +48 32 449 2500 4/f +48 61 B20 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wraclaw 54-413, Kleciriska 126 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7662 Gzigldowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 1t +48 32 449 2600 f +48 17 24% 1391 Leiajsk 37-300, Wierzawice B74
Szczecin 71-425, Lutniana 39 pok.19 1 +48 91 421 3617 f +48 91 421 3517 www.pl,sgs.com

Member of the SGS Group (SGS 3A)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank $laski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapital zakiadowy 2 5569 000,00 zf
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Wyniki badari | Niepewnos¢ | Dopuszezalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona V) wartosci
098902/12/2013 wskaznikéw
Odczyn (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 0] A 7.9 0,3 6,5-9565%
Przewodnosé elektryczna uSicm  [PN-EN27888:1999 of A 571 +58 < 2600%172%
wlasciwa (PEW)
Glin (AD ugll PN-EN ISO 17294-2:2006 1A 222 2.3 £200
Zelazo (Fe) pa/l | |PN-EN ISO 17294-2:2006 11 AT <600 - | <200
Matnosé NTU PN-EN I1SO 7027:2003 17 A 0,21 +0,07 51423
Barwa mgPtd  [PN-EN ISO 78872012 A <5 - €153
Zapach TON PN-EN 1622:2006 1A 1 - 1.5423
Smak TFN PN-EN 1622:2006 11 A 1 - 1-g%2%
Amonowy jon (NH,") mgyl PN-EN ISO 11732:2007 11 A < 0,05 - <05
Azotyny (NO,) mgl  |PNEN ISC 13395:2001 A <0,03 - £0,5%%9
Liczba Clostridium perfringens jtk/100m! | Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 1A 0 - : Q=9
{gcznie ze sporami listopadai998 r.
Liczba bakterii grupy coli jt’100ml | PN-EN ISO 1A 0 - 012®
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
Liczba Escherichia coli jtw100ml |PN-ENISO A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC; 2009
jtk/100m! - liczba jaednostek tworzacych kolanie w 100 ml

Wartoéci wynikéw badart poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznac;glnuéci metody. i
Wartosci wynikow badar poprzedzone znakiem wigkszodei () oznaczaja uzyskanie wyniku powyzej Gomej Graricy Ozvadzaliost deloby° R L) J i i T & .2 oL

1) Niapewnoséé metody okreslone jako niepewncsé rozszerzona, Wspalozynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnobtiiozszameng pedanc dip ambzy.. . .,

AR

o ﬂg 7.?2;:02. 466)

2) Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spazycia plzszféqging,g.) 64 por. (41 7.2, Dz, U-2000-

=i

NIP 638-16-69-512, REGOUN 240157537

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wekazena w majgcym zastosowanie przepisie praw-a.lﬁowody wlgkszaj doktadnosci Viub réwnewainosci
zastosowanej metody dostepne s w Laboratorium {art. 12 ust, 2 POS, Dz. U.z 20131, poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszysikie zlecenia realizuje zgodnie 2 0WSU dostepnymi na stranis www.analizysredowiska. pl

Misjsce wykonania anallz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawocg

« Raport z hadan mote byd wykorzystany | kopiowany w cakosci. Kopiowanie czesciowe jest depuszczaine po uzyskaniu pisemnej 2gody laboratonium.

« Wizystkie wyniki badart | pomiarow zestawions w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych probek.

+ Nigpewnost pomiarowa dia parametrow mikrobiclogicznych jest podawana na 2yczenie kiienta.
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6.2.3)

51 7.2.3)

4.2.3)

22.2)

2z2.3)

12.3)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosgci korozyjnych wody.

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
25°C

Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Nalezy spetni¢ warunek: [azotany)/50+{azotyny)/3=<1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow
i azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe] lub innych urzgdzen dystrybucji
nie przekracz

Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace] z uje¢ powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoci, nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnecsci innych mikroorganizmow
chorobotworczych.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciggu roku,

SGS ERKO-PROJERT Sp 2 o,
ul. Cieszyriska SIA A3-200 Peaezynp
tel. (0-32) 449 25 00: fox (0-352 A
NIP 638-16-£9-512, REGON 240157527
-

------ Koniec¢ sprawozdania ------

A - matodyki akredytowane, NA - matodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zestosowanie przopisie prawa. Dowady wigksze] dokladnodc! Hlub riwnowaznoci
zastosowansj metody dostepne sg w Laboratorium (ant. 12 ust. 2 POS, Dz. U. 22013 r,, poz. 1232), przekezane zostang na zyczenie Klienta,

5G5S Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlacania realizuje zgodnie z OWSL dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miajsce wykonania analz: © - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawceg )

« Raport z badar mate by¢ wykarzystany | kopiowany w calo$ci. Kopiowania czgduiows jest dopuszczalne po uzyskaniy pisemnej zgody Iaboratori.

« Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w tym raporcle conoszq sig tytko do badanych probek.

« Nigpewno$¢ pomiarowa dia paramelrow mikrobiologicznych jest podawana na tyczenie klienta.



