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Zieceniodawca : o T o ID: 6569

Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn

28-136 Nowy Korczyn

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia; 2015-09-07, numer systemowy 15014611

Cel badan: - [ obszar regulowany prawme
Opis prébek ' T . .
Nr laboratoryjny - | I Mlajsce poboru/ etykieta .
- probki - - ' -zletenlodawey- - P ] T e BRI
091634/09/2015 Woaodociag NIDA 2000 Stary Korczyn Woda uzdatniona
Urzad Gminy Koszyce
Dane zwiazane z pobieraniem prébek - T ' g
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca_
probki SRR ‘ T I T
091634/09/2015 2015-09-08, godz.10:25 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
_ - _ _ 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébkl o U T
Barwa; brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: |pr6bka Jednorazowa
Data rejestracii w laboratorium - |Data rozpoczeciabadari. - |Data zakoniczeniabadan’ .
2M 5-09-09, godz.07:10 2015-09-08 2015-09-14
Uwagi I ' - SRR RO
Stan prébki w chwili dostarczenia do Iaboratonum nie budzi zastrzezer

mgr inz. Natalia Bulifis
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Wynikibadad | | %| B | Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka memiﬂ:::r c::j;tody Niepewnos¢ | 3% §- wartodcl \ps)
09163410912015] "N |24 5 | wakatnikow
<

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 75 +0,3 TE [MW| 65-9585%
Przewodnosé elektryczna pSicm PN-EN 27888:1999 (A) 528 153 TE [MW| <25009i723
wiagciwa (PEW) w temp, 25°C
Glin (Al) pgf! PN-EN ISO 17284-2:2006 (A),(E) 419 +4.2 PS IMW <200
Zelazo (Fe) pgh PN-EN ISO 17284-2:2006 (A),(E) <600 - PS |MW <200
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) <0,10 - PS MW i
Barwa mgPt/| PN-EN 1SC 7887:2012 (A) <5 - PS (MW £15423
Liczba progowa zapachu (TON} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS (MW L4 zd
Liczba progowa smaku (TFN} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS (MW -l
Amonowy jon (NH,") mg! PN-EN ISO 11732:2007 (A} < 0,05 - PS MW 50,5
Azotyny (NQ;) mg/l PN-EN 15Q 13395:2001 (A) < 0,03 - PS (MW 50,5222
Liczba bakterii grupy coli jt/100mi PN-EN I1SO 0 - PS |MW phed

§308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

(A)
Liczba Escherichia coli jtk100mI PN-EN ISC 0 - PS MW 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

(A)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml Dyrektywa 58/83/WE z dn. 3 0 - PS (MW p2z3
tgcznie ze sporami listopadat998 r. (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr 61, poz, 417, zm. Dz, U. 2010 r,, nr 72, poz. 466)

923 Parametr powinien byt uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

423 Akoeptowalny przez konsumentaw i bez nieprawidiowych zmian.

2z2 NaleZy speinic warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow
{NOy) i azotyndw (NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

Az3 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace] z ujgé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci, nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych.

el Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

sz Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Normma/procedura badawcza " Data, wersja ¥lub infonnacje-dodatkowe :

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badarh: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikdw badan poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczainosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okreélono jako niepewnoéé rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong pedano dla analizy.

Autoryzowak:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

S5GS Polska Sp. z 0. o,
ul. Bema 83, 01.233 Warszawa
NIP 536-000-56-08
| C?ran:‘.a Oshrany &rodowiska
ul. Cleszynska 524, 43.200 Pszczyna
tel, +48 32 449 25 00; fax +48 33 447 26 72
n2dkn

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokurnent zostat wystawiony zgodnie z Ogdinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
hitp://www.sgs.analizysrodowiska. pt/podstrona/usiugi), w oparciu o ktére zrealizowano usluge, Nalezy zwrdcic szczegéing uwagg na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnodci,
odszkadowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usiuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaty podane, SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porczumien.

Wazelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego treci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywarny i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Waszystkie wyniki badad | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnose probki,




