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Zleceniodawea R A T 1D} 8569
Zwigzek Mledzygmmny NIDA 2000
Stary Korczyn

. : S ~Podstawa realizacji *
Zlecenle z dnla 2017 06 22 numer systemowy 17013444

obszar regulowany prawnie
; dla potrzeb potwnerdzenla zgodnoém

Wodouag NIDA 2000 w Starym Korczynle Woda uzdatniona
Pompowma wody Przemykéw

Metoda pobuerama

123087!06!2017 2017-08-26, godz.10:17 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SQO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458 2007 (A)

A : Ocena organoleptyczna wykonana podczas. poblerama prébki -
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

an: p = probka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium - { ' Data rozpoczecia badafi - .| ° .-Datazakonczenia badaf .- -
201 7-06-26, godz. 1 4.50 201 7—06—26 2017-06-30
Stan probki w chwili dostarczenla do Iaboratorlum nie budzi zastrzezeﬁ
SGS Polska Sp. z 0. o, Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inZ. Natalia Bulinska

Laborggluﬁﬁgfc?ds 5:'? k {

Enviranment, Healt:&ssac;:t; LLIUL

43.208 P!Zc;yna ul. Ci - e . .
tel, 32 4452500 fax ;gﬁ'}i'?,;za Specjalista ds. projektéw srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisern. &Dj

SG8 Parisa Spocne | Envranment Health & Satety : Laboratorum Srodowiskowe
vl dnna Kazomerra 3 | | okalizacie: Laboratoria:
O-MBWarsans | oo zna 43-200, Ciessyiska 52a t +43 32 245 2500 £ 448 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Ciaszynska 52a
Poznan B1-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4021 Pila 64-920, Na Laszkowic 4
Wroctaw 54.424, Muchoborska 18 t +a8 32 449 2600 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-20C, Hallera 356
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+4817 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice §74
Szczacin 70-661, Gdanska 16 B t 148 91421 3517 f+43 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS S4)

NIF 586-000-56-08, REGON 000144254, Sad Rejanowy dla M. 5t. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sapdowego nr KRS 0000027334
IKapitat zalkladowy 10 144 200,00 21



Strona nr 2/2 Pszczyna 2017-06-30
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/59053/06/2017

. Omaczamyperamer | st | et ey | VB | wopmunets |8 £ | 20 RZE0E
o EEARE e | ‘. a awczej 121087106"2017 rozszem g 2._; 5 g wskaznlkdw
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 8.1 +0.,3 TE MTN 6,5-956%%
Przewodno$é alektryczna pSiem PN-EN 27888:1999 (A) 520 +52 TE IMW/| <25009 723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin {Aluminium) e/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 420 4.2 PS MW < 200
{A).(E)
Zelazo (Fe) nafl PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS | MW < 200
{(A),(E)
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) <0,10 R PS [MW 1423
Barwa mgPt/| PN-EN I1SO 7887:2012 (A) <§ - PS |MW -&zd
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -4z23
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | MW - B3
Amonowy Jon mg/l IS0 15923-1:2013 (A) < 0,06 - PS | MW £0,50
Azotyny (NO;) mg/! IS0 15923-1:2013 (A) < 0,03 . PS|MW| =p,50222
Liczba Clostridium perfringens jtkr100ml Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS MW oz
{acznie ze sporami listopada1998 r. (A)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS MW RESS
Liczba Escherichia coli jtk/100m| PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS [MW 0

jtk/100m - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

823 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

23 Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawictowych zmian.

2 23 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace| z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczainych
wartosci, nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizméw

‘ chorobotwérezych.

§inz3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

hzd Dopuszcza sig pojedyncze bakterle wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.

222 Naiezy spetni¢ warunek: [azotany]/b0+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandéw
(NG,) i azotyndw (NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzer
dystrybudji nie moze przekraczad wartosci 0,10 mg/l.

- Normalprocedura badawsza [ "% .. " Data, wersja Vub informacje dodatkowe . -

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszoSci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badar fizyko-chemicznych ckreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Poiska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5060005608
é.abfsralcrlum Srodowlskowe
nwraonment, Health & Sate
43-200 Pezexyna, ut. Cleszyﬁsk::ySZa
tel, 32 4«492..")(')!3;1 fax: 32 4472072
1.

------ Koniec dokumentu ---—---

Niniejszy dokument zostat wysiawiony zgognie z Ogainymi Warunkami Swiadczenia Usiug {OWSU stanowig element oferty, dosiepne sa na stronie:
http:/iwww.8gs . analizysrodowiska. pi/podstrona‘uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szezegéing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnasci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowanc w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlecenicdawcey i wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszetkie nieautcryzowane zmiany niniejszego dokumeniu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy | wygtadu jest niezgodne | podlega Sciganiu w Swietle prawa.

Dokurment moze byé wykorzystywany i kopiowany w catesci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemne;j zgody.

Wszystkie wyniki badar: | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e prébki
zostaly pobrane przez prredstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0, nie penosi odpowiedziainosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosc¢ probki.




