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'Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-03-19, numer systemowy: 15005582
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Opis probek L
' ton Mlejsce poborul otykie " Probka; -
| Zleceniodawey : ;i s JES Tl
Wodociag NIDA 2000 w Starym Korczyme Woda uzdatniona
Pom pown:a wody Rogow

po eranlem prébek

: Data poblerama Metoda pob, _rama

055371/03/2015 201 5-03-26 godz.(08:42 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO

19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki: = o T
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
ani ‘pobierania; ',]zgodmezharmonogramem
ium . - |Data rozpoczecia badai .~ | . "|Data zakorczenia badaii

2015-03-26 2015-03-30
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/16297/03/2015

ine.
1 (NDS)

PN-EN IS0 10523:2012 {(A) 6,5-95%23
Przewodnost elektryczna nSfem PN-EN 27888:1999 (A) 583 +59 TE | MW 52500922
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin {Al) ugfl PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) 13,5 +1,4 PS |MW <200
Zelazo (Fe) pgi PN-EN |SO 17294-2:2006 (A) < 60,0 - PS |MW <200
Metnosé NTU PN-EN 1SQ 7027:2003 (A) 0,65 10,20 PS MW €1 Mz3
Barwa mgPHi PN-EN |SO 7887:2012 (A) <5 - P3 |MW 515423
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | MW -923
Liczba progowa smaku (TFN} - PN-EN 16222006 (A) <1 - PS (MW -9 23
Amonowy jon (NH,"} mg/l PN-EN ISQ 11732:2007 (A) 0,07 40,02 PS5 (MW =05
Azotyny (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A} <0,03 - PS5 MW €052
Liczba bakterii grupy coli jti/100mI PN-EN ISO 0 - PS |MW pn=2

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczba Escherichia coli jt/100m| PN-EN ISO 0 - PS MW 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczba Clostridium perfringens jt/100mI Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS IMW g2
{acznie ze sporami listopada1998 r. (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewnos$¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewncéé rozszerzona. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat unosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 1. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spoZycia przez |ludzi

{Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

5h=3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
23 Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidlowych zmian.
el Nalezy spetnic warunek: [azotany}/50+[azotynyl/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw |
azotyndw w mgl, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
przekraczato wartosci 0,10 mgl
B3 Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z ugé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczainych
wartodci, nalety zbadad, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnogci innych mikreorganizmow
chorcbotwaorczych,
T za Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.
B) z3

5) Parametr powinien by¢é uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. 7)0znaczana w temperaturze
25°C

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niswymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszezyna

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowal:
MWV - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu --—-

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie 2 Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stranie:
http:/fwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwracié szezegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar | jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgadnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlecaniodawcq | wedtug Jege wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z v.0. ponosi odpowiedzialnedé jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumied.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego treici, formy | wygladu jest niszgodne i podiega $ciganiu w dwietle prawa.
Dokument mci_e-byé wiforzys_tw'aanyi kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystiie wyniki badan i pomiarcw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zazraczono, ze probki
zoslaly pobrane przez przedstawicisla Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.6. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc préobki.




