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Zleceniodawca ID: 6569 t
Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000 ‘
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn ‘
Podstawa realizacji I
Zlecenie z dnia: 2015-04-17, numer systemowy: 15007212
Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek _
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
prébki : zleceniodawcy
063072/04/2015 Modrzany Woda uzdatniona
Budynek ujecia Modrzany
Dane zwiazane z pobieraniem préobek
Nr Iabo;;tf_ryjn'y : _ Data pobi'erania Prébkobiorca Metoda pobierania
pr i -
063072/04/2015 2015-04-29, godz.10:50 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
: 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: ]prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium - |Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan
2015-04-29, godz.13:57 2015-04-29 2015-05-06
Uwagi L

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
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"+ Strona nr2/2 Pszczyna 2015-05-06
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/24630/05/2015

Jodnostia |

pH - PMN-EN I1SO 105232012 {A) 7.2 10,3 TE [MW| 65-95%z23
Przewodno$t elektryczna pSicm PN-EN 27888:1999 (A} 745 475 TE (MW <2500% =3
wiagciwa (PEW) w temp, 25°C
Giin (Al) g/ PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A) < 10,0 - PS 1MW <200
Zelazo (Fe) g PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) < 60,0 - PS [MW < 200
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) < 0,10 - PS MW 1422
Barwa mgPY PN-EN IS0 7887:2012 (A) <5 - FS (MW < 159%3
Liczba progowa zapachu {TON} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -z
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS |MW - 4zd
Amonowy jon (NH,") mg PN-EN 1SO 11732:2007 (A) 0,14 +0,03 PS MW <05
Azotyny (NO,) mgl PN-EN ISO 13385:2001 (A) < 0,03 - PS IMW £0,5%21
Liczba bakterii grupy coli i/ 100m| PN-EN ISO 0 - PS MW g1z

9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

(A)
Liczba Escherichia coli jti/100m| PN-EN ISO 0 - PS (MW ]

¢ 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczba Clostridium perfringens jt/100m| Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS MW o=
facznie ze sporami listopada1998 r. (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$é rozszerzong poedano dla analizy, W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnoéci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

{Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

523 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.

4 za Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

2zt Nalezy spetnic warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartoici w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i
azotyndw w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
przekraczato wartodci 0,10 mg/l

Bzl Naiezy bada¢ w wodzie pochodzace] z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoéci, nalezy zbadad, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecno$ci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych.

1rz3 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku,

6y z.3

5) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)0znaczana w temperaturze
25°C

PN;EN .1 622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartadci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
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------ Koniec dokumentu --—---
Niniejszy dokument zostat wystawiony zgadnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
hitp:/fwww.sgs.analizysrodowiska.plipodstronaluslugi), w oparciu o kidre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdckt szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowarh | jurysdykeji zawarte w OWSU.
Ustuge zrealizowano w czasle i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawea | wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty pedane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniajszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i chowigzkaw
wynikajgcych z zawartych porozumies.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszega dokument, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wyifuzys_tywanyi kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe [est dopuszczalne po uzyskaniu pisemne] zgody.
Wszystkie wyniki badar i pamiarw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zlecemodawcy $GS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosd probki.




