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Sprawozdanie z badait Nr Ib/1025/$/19 Melouns . 3. 09 Znz0

— woda z wodociggu ety /gpngo
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Zwiazek Miedzygminny ,NIDA 2000” Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr 1b/381/8/19 z dnia 26.11.2019

Pochodzenie wody: wodocigg Stary Korczyn

Miejsce poboru probek: Pompownia wody Rogow

Data i godzina poboru probek: 26.11.2019 godz. 9%

Probkobiorca / doreczyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela zleceniodawcy- P. Sojka.

Osoba przeszkolona przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Warunki poboru probki nieznane.

Dane dotyezace sposobu pobierania probki(-ek): ): Pobieranie probek i postepowanie Z probkami
przeprowadzono zgodnie instrukcjg Nr /LB Ib/48 wyd. 3, zatacznik 01-F/01/LB Ib/48 . Instrukcja dla Klienta-
Pobieranie probek wody”

Probki (-ke ) pobrano wg: nie dotyczy

Cel badania: kontrola wewnetrzna

Dane z laboratorium

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych.
Data i godzina przyjecia probek: 26.11.2019 godz.9%

Uzupelnienia, ograniczenia, odstgpstwa: brak

Badanie rozpoczgto: 26.11.2019

Badanie zakonezono: 29.11 2019
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Kod prébki: P-Ib-/1032/5/19

Sprawozdanie z badan Nr Ib/1025/8/19

Wryniki badania: P
Badania fizyczne
h Dopuszczalne wartosci
: Identyfikacja metod Jednostka Stezenie, warto§¢ | wg Rozp. Ministra Zdrowia z
P\i;i?;trﬂﬁ: i d ¥ kel dn.7 grudnia 2017r.(Dz.U.z
2017, poz.2294) w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia
Barwa® PN-EN ISO 7887:2012, pkt. 7 A | mg/I Pt 5 15mg Pt/l
Metnosc™ PN-EN ISO 7027-1;2016 A NTU 0,10 I NTU
pH PN-EN ISO 10523:2012. 7,8 6,5-9,5
(16,7°C)
A
Przewodnoé¢ |PN-EN 27888:1999 pS/em 623 2500 pS/cm
wilasciwa w A
25°C
Zapach®® | Procedura badawcza Stopien ponizej 1
Ib/LB/PB-07 wyd.l z dn. rozcienczenia
2008.06.30.
Smak® @ Procedura badawcza Stopiett ponizej 1
Ib/LB/PB-07 wyd.1 z dn. rozcienczenia
2008.06.30.

Badanie wykonal: mgr J. Siotek, mgr M. bLukasik
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Sprawozdanie z badari Nr 1b/1025/S/19 |

Wyniki badania: _
Badania bakteriologiczmne
Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik | Najwyzsza wartos¢ dopuszczalna wg
Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia
2017 (Dz.U.z2017, poz.2294) w
sprawie jakosci wody Przeznaczonej
do spozycia przez ludzi
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk 0
vkl wody PN-EN 1SO 9308-1:2014-
12/A1:2017
A
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk 0 0
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-
12/A1:2017 A
Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk 0 0
w 100 ml A
Ogélna liczba bakterii PN-EN ISO 6222:2004 jtk. 10 100

w 22°C po 72h

A

Badanie wykonal: mgr inz. E. Gadawska

j.tk. — jednostek tworzacych kolonie;

A — metoda akredytowana;

(M - akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
@)~ W przypadku wody do spozycia przez ludzi metoda inna niz w Rozporza

Badania przeprowadzono meto
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r.(D.

Data sporzadzenia sprawozdania: 09.12.2019

Autoryzowal:

Stdrsz tent
12

mer na tukasik

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

dzeniu MZ (Dz. U. 2017, poz.2294)

dami zgodnymi z charakterystykq metod okreslong w zalgezniku Nr 6 do wiw
z2.U.z 2017, poz.2294)

Oséwiadcza sig, ze:

1 Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i m

Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2. Wyniki badan odnosz3 sig wylacznie do otrzy

3 Klient ma mozliwosé ztozenia skargi w

manej probki. Laboratorium nie ponosi o
terminie 14 dni od daty otrzyman

oze byé powielane jedynie w calosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

dpowiedzialnodci za etap pobierania prabek.
ia niniejszego sprawozdania




