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SPRAWOZDANIE Z BADAK NR SBI00615/01/2015 L S

Zleceniodawca ID: 6569

Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn

Podstawa realizacji

Ziecenie z dnia; 2014-12-31, numer systemowy: 15000684

Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek

Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki Zleceniodawcy

009075/01/2015 Wodociag NIDA 2000 Stary Korczyn Woda uzdatniona
Szkola Podstawowa w Ksigznicach Wielkich

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr Iabog:t;ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki

009075/01/2015 2015-01-09, godz.08:06 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki

Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: 1zgodnie z harmanogramem

Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badarh

2015-01-09, godz.13:07 2015-01-09 2015-01-14

Uwagi

Stan pribki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

SB3 POLSKA Sp. £0.0. | Branta Ochrony Sradowiska

ul. Bema B3 | Lokallzacje: Laboratoria:
01233 Wersrawn Pszczyna 43-200, Cieszynska 528 €448 32 448 2500 f 443 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan §1-655, Gronowa 81 1 +45 32 449 2500 o +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowis 4
Wroclaw 54-424, Mushoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziatdowo  13-200, Hallers 3%
Lezajsk 37-300, Wiarzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+4891 421 3617 f+4891 421 3517

www.pl.sgs.com

| Member of the SGS Group (SGS $A)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sed Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIF Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Knpitat zakladowy 10 344 200.00 4




Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/00615/01/2015

Pszczyna 2015-01-15

niki badan Nlepewnosé 5 Depuszczalne
Identyfikacja metody Wy T
Oznaczany parametr Jednostka badawczej rozszerzona _%E wartodcl yog)
009075/01/2015 i-§ g wskaznikéw
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 75 +0,3 TE[MW] 65-959%
Przewodnosé eiektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A) 663 +67 TE (MW 5 2500 922
wiasciwa (PEW) w temp, 25°C
Glin (Al} ngf PN-EN 180 17294-2:2006 (A) < 10,0 - PS MW < 200
Zelazo (Fe) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A) < 60,0 - PS MW 5200
Metnosc NTU PN-EN 1SO 7027:2003 (A) 0,29 +0,09 PS |MW s 43
Barwa mgPt PN-EN ISO 7887:2012 (A} <5 - PS |MW 515423
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 (A) <1 - PS (MW -4 =3
Liczba progowa smaku ({TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS |MW -4z3
Amonowy jon (NH,") mgh PN-EN 1SO 11732:2007 (A) < 0,05 - PS |MW 50,5
Azotyny (NG;) mg/l PN-EN IS0 13395:2001 (A) 0,03 10,01 PS |MW 052>
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN ISC 0 - PS MW gn=3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
{(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN IS0 0 - PS |MW ]
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Clostridium perfringens Jt/100ml Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS MW 0223
| facznie ze sporami listopada1998 r. (A)

jtk/100mlI - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

U - niepewno$é metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnogci 85%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

523 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

a3 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

B Nalezy spetni¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw i
azotynow w mgl, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzer dystrybucii nie
przekraczalo wartosci 0,10 mgl

B3 Nalezy hada¢ w wodzie pochodzacej z uet powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezainych
wartodci, nalezy zbada¢, czy nie ma zagroZenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnoéci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych.

nzd Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

6y z.3

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)0znaczana w temperaturze
25°C

Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszezona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badai: TE - teren; PS - Pszczyna

Warto$ci wynikdw badan poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
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-—-—- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig elemant oferly, dostepne s3 na stronie:

hitp://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronaiuslugi), w oparciu o ktdre zrealizowsno ustuge. Nalezy zwrécié szczegéing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedziainode,

odszkodowar i jurysdyksji zawarte w OWSL.
Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wediug Jego wskazdwek, jeslti

takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z ©.0. ponosi odpowiedzialnoéé jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie 2walnhia stron z realizowania praw i obowigzkéw

wynikajacych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego treéci, formy | wygladu jest niezgodne i podiega §ciganiu w $wietle prawa,
Dokurment moze byé wykorzystywany i kopiowany w calodei, kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiarGw zestawione w niniejszym dokumencie cdnoszs sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e prébki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. Z 0.0. nig ponasi odpowiedzialnosci za pachodzenie, spostb pobrania i reprezentatywnost probki



