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VOZDANIE Z BADAN NR S8/09087/104/2012 [N VTR
Zleceniodawca Identyfikator: 6569
Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn

28-136 Nowy Korczyn

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2012-03-21, numer systemowy: 12003455

Opis probek

Numer Mol boru/ etykicta
laboratoryjn iejsce poboru/ etykie! ) )
prol:n:fj Y zleceniodawcy Rodzaj prébki
038726/03/2012 Wodociag Stary Korczyn Woda uzdatniona
Stacja Uzdatniania Wody

Dane zwiazane z pobieraniem probek

Numer . .
laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
038726/03/2012 2012-03-26, godz.09:40 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO £667-5:2003 A

Data rejestracji prébek w laboratorium

2012-03-26, godz.16:40

Data rozpoczecia badan

2012-03-26

Data zakonczenia badan

2012-04-02

Uwagi

Autoryzowat:

mgr Magdalena Wielgos - Zastepca Kierownika Dzialu Analiz Nieorganicznych
mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

mgr inz. Anna Dziedzic - Specjalista

4GS EKO-PROJEKT 8Sp. 2 o. 0.
ul, Cleszynaka 52A. 43-200 Pszczyna
el {0-32) 449 25 00 fax (0-32) 447 2072
PP 635-18-359-512. REGON 240157537

i

565 EKO-PROJEXT 5p.20.0. | Lokalizacje: Laborateria:
Pszczyna 43-200, Ciaszyriska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszezyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznar §1-855, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 uf +48 61 820 4033 Pita 64-920, Na Leszkowia 4
Wroclaw $4-413, Kleciska 125 1 +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo +3-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 439 2500  § +48 17 241 131 l.ezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 71-425, Lutnigna 38 pok.1%  t +48 91 421 3517 f +48 91 421 3817 www.pl.sgs.com

! Member of the SGS Group [SGS SA}

NIP 638-156-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski 5.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wachéd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000332983, Kapitat zaktadowy 2 559 000,00 =t
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PCA

PaLsKIE GENTRUM
Axagnyraca

©

GADANIA

AB 1232

Pszczyna 2012-04-03

Wyniki badan | Niepewnosé Dopuszczalne
Oxznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1} wartosci
038726/03/2012 wskaznikow 2)

Odczyn (pH) - KJ--5.7-25 ol A 7.7 +0,3 65-9,5°%%%
Przewodnosé elektryczna whasciwa nSfem | PN-EN27888:1999 o] A 540 +54 < 250051 728
(PEW)
Oidw (Pb) g/l PN-EN 150 17294-2:2006 1] A <40 . < 25623
Kadm (Cd) pg/l |PN-EN IS0 17284-2:2006 1A <0,30 - 55
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 150 17294-2:2008 11 Al <0,0020 - <0052
Chrom (Cr} ug/h PN-EN ISO 17294-2:2006 1 A <40 - <50
Rte¢ (Hg) ngil PN-EN 1483:2007 1 A < 0,050 - 51
S6d (Na) mg/t PN-EN ISO 17294-2:2006 1| A 148 15 <200
Glin (Al) ug/! PN-EN SO 17294-2:2006 1 A 17,7 11,8 £ 200
Mangan (Mn) pall PN-EN 150 17294-2:2006 1] A <40 N S50
Zelazo (Fe) ugll  |PN-ENISO 17294-2:2006 1] A <60,0 - < 200
Arsen (As} nghl PN-EN ISO 17294-2:2006 1| A <10 N <10
Nikiel (Ni) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2006 11 A <5,0 - 520
Selen (Se) g/l PN-EN 1SC 17294-2:2006 1 A <20 - <10
Antymon (Sh) ugll PN-EN IS0 17294-2:2006 1 A <1,0 - £5
Metnosé NTU PN-EN 1580 7027:2003 4] A 0,18 10,06 <1423
Barwa mgPt/ PN-EN 1SO 7887:2002 4 A 5 - < 15 223
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1 A 1 “ 1-5423
Smak TFN PN - EN 1822:20086 1 A 1 - 1.84d
QOzon my/l KJ-5.4-83 o A < 0,01 - <0,05 #24
Utlenialnos¢ z KMnQ, (Indeks moyl PN- EN ISO 8467:2001 11 A 317 +0,48 g 58923
nadmanganianowy)
Chilorki (CH mg/l PN-EN 150 10304-1:2009 1l A 26,9 +5.4 5 250 523
Siarczany (S0O,%) mgyl PN-EN I1SO 10304-1:2009 1A 63,2 +12,7 < 250 2%
Fluarki (F) mg/l PN-EN 150 10304-1:2009 1 A 0,13 +0,03 €15
Bromiany ngfl PN-EN IS0 15061:2003 1 A <50 - < 10922
Amonowy jon {NH," mgfl PN-EN ISC 11732:2007 11 A < 0,05 - £05
Azotany (NO,) my/l PN-EN IS0 13395:2001 1 A 115 +23 < 5Q 222
Azotyny (NO;) mg/l  |PN-EN ISO 13395:2001 1A 0.04 +0.01 <0520
Cyjanki pg/l PN-EN ISO 14403:2004 11 A <15 - <560
Benzo{a)piren ng/l KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN 1SO 1l A < 0,007 - <0,010

17993:2005
Suma wielopierécieniowych ngh KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN ISO | 1| A < 0,04 - 0,10 1022
weglowodordw aromatycznych 17993:2005 @
(WWA)
1,2-Dichloroetan pg/l KJ1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO | 1] A < 0,90 - <30

15680:2008
Trichlorometan {Chloroform) mgyl KJ-1-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN ISO | 1] A 0,012 0,003 £0,030

15680:2008

A - metodyki akradytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie ziacenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekeprojekt.com.pl
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo;, 4 - Lezajsk, P - badania wykonane przez podwykonawceg

NA - metodyki nieakredytowane

535 EXKO-PROJEKT Sp. z 0. 0.

« Raport z badart moze byt wykorzystany | kopiowany w calodci. Kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po wzyskaniy pisemnej zgody labdra®iemey pska 525, 43-200 Pszezyna
» Wazystkie wyniki badari | pomiaréw zestawione w lym raporcie odnoszy sig tylko do badanych probek.

565 EKD-PROJEKT Sp. z0. 0.

Lokallzacjer

Pszezyna  43-200, Cieszyhska 52a
Poznart 61-655, Gronawa 81
WroGtaw 54-413, Klecinska 125
Lazajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 71-425, Lutniana 39 pok.1¢

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 91 421 3517

f +48 32 447 2072
t/f +48 61 820 4031
f +48 71 358 7562
f +48 17 241 1331
f +48 91 421 3817

e (0-32) 440 25 00 fax (0-32) 447 20 72
P B38-16:60:51%. REGON 240157537

Laboratoria:

~ 2
b

Pszozyna
Pita
Dzialdowo
Lezajsk

43-200, Cieszynska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 3§
37-300C, Wiarzawice 874
www.pl.ags.com

Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 638.16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wechéd w Katowicach Wydzlal VIl Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapitat zaktadowy 2 559 000,00 zt
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Oznaczany parametr

Jednostka

Identyfikacja metody badawczej

Wyniki badan

Niepewnos$¢
rozszerzona 1)

038726/03/2012

Dopuszczalne
wartosci
wskaznikow 2}

Tribromometan (Bromoform)

ng/l

Ku-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN [SO
15680:2008

< 4,00

Dibromochlorometan

rg/l

KJ-5.4-155 w oparciu o PN-EN I1SO
15680:2008

< 4,00

Trichioroeten (Trichloroetylen)

pg/l

KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO
15680:2008

<1,10

Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen)

pg/l

KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN |SO
15680:2008

< 0,90

Suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)

ngfl

KJI-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN I1SO
15680:2008

< 2,00

<10

Bromodichlorometan

mg/l

KH-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO
15680:2008

0,010

10,003

<0,015

Suma trihalometanow (THM)

ug/h

KJ1-5.4-155 w oparciu o PN-EN I1SO
15680:2008

27,9

7,0

<100 3i1.z2)

Benzen

pg/l

K.-I-5.4-155 w oparciu ¢ PN-EN [SO
15680:2008

<0,50

=10

alfa-HCH (Pestycyd)

g/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Methed
80818 2007 oraz PN-EN 1SO
64682002

< 0,020

£0,10822

beta-HCH (Pestycyd)

gl

K.J-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
80818 2007 oraz PN-EN I1SO
64682002

< 0,020

< 0’10 8zx2

delta-HCH (Pestycyd)

g/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN I1SC
6468:2002

< 0,020

< 0.1 0 822

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd)

g/l

KJ1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN IS0
6468:2002

< 0,020

$0,10 %22

4,4-DDD (Pestycyd)

ng/l

K-5.4-45 w oparciu o EPA Method
80818 2007 oraz PN-EN IS0
6468;2002

< 0,020

<0,10 %2

4,4'-DDT (Pestycyd)

pg/l

KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
8468:2002

< 0,020

<0102

4,4'-DDE (Pestycyd)

ng/l

KJ-I1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
80818 2007 oraz PN-EN IS0
6468:2002

< 0,020

50,10 %<2

Aldryna (Pestycyd)

ngfl

KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< (0,020

<0032

Dieldryna (Pestycyd)

ng/l

KJ1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002

< 0,020

< 0|03 8.2

Endryna {Pestycyd)

ng/l

KJ-I1-5.4-45 w oparciu o EPA Method
8081B 2007 araz PN-EN 1S0Q
6468:2002

< 0,020

0,10 82

A - metodyki akredytowane

NA - matodyki nieakredytowane
SG8 Eke-Projekt Sp. z o.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z QWSU dostepnymi na stronie waww. ekaprojekt,.com.pl
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren, 1 - Pszczyna, 2 - Pila; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce

B8G2 EKO.PROJEKT 8p. ¥ 0.0

» Raport z badart moie byc wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
* Wszystkie wyniki badan i pomiardw zestawions w tym raporcie odnoszg sig tyika do badanych probek.

o, (0-39) 440 26 Ol

ul, Giesgyiinks 320, 43-200 FRaezyna
s 10447) 447 20 72

foiP §30.16-60:512, REGON 240157537

A

AT
SBS EKO-PROJEKT §p.20.9. | Lokalizacje: Laboratorla:
Pszczyne  43-200, CiaszyAska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Psz0zyna 43-200, Cieszyfiska ?23
Poznan 61-65%, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 81 820 4031 Pila 64-520, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-413, Klecitska 126 t +48 32 449 2500 f +48 71 368 7662 Driatdowo 13-200, Hallera 3.5
Lezajsk 37-300, Wierzawite B74 t +48 32449 2600 f +48 17 241 313N Lezajsk 37-300, Wierzawice B74
Szezacin 71-425, Lutniana 33 pok.19 1 +48 914213517 f +48 91 421 3517 www.pl.sgs.com

' Membar af the SBS Group (S5 SA]

NIP 838-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1000 D022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wechéd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajuwego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000332989, Kapitat zakladowy 2 559 000,00 zt
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/09097/04/2012

Wyniki badati | Niepewnosté | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) wartosci
038726/03/2012 wskaznikow 2)
lzodryna {Pestycyd) ngh KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1| A < 0,020 “ <0,10 %22
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1] A < (0,020 - s 0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Endosulfan beta (l) (Pestycyd} ugfl K.H-5.4-45 w oparciu ¢ EPA Method | 1| A < 0,020 - 50,10 %22
8081B 2007 oraz PN-EN 1SO
6468:2002
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ngfl KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1| A < 0,020 - £0,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN SO
6468:2002
Heptachlor (Pestycyd) g/l KJ1-5.4-45 w oparciu o EPA Method | 1 A < 0,020 - <0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN IS0 :
6468:2002
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) gl KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < 0,020 - £0,03 822
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Aldehyd endryny (Pestycyd) g/l KJ-1-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1| A < 0,020 - 50,1082¢
8081B 2007 oraz PN-EN ISO
6468:2002
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l KJ-I-5.4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1] A < (0,020 - £90,10 822
8081B 2007 oraz PN-EN 130
6468:2002
Suma pestycydow gl KJ--5,4-45 w oparciu 0 EPA Method | 1| A < 0,40 - £ 0,50 #22
8081B 2007 oraz PN-EN I1SO
6468:2002 @
Ogéina liczba mikroorganizmow w jikfml PN-EN 150 6222:2004 1| A 15 - bez
22+2°C po 72h nieprawidiowych
zmian
Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk1ml PN-EN SO 6222:2004 1 A 12 - -
361£2°C po 48h
Enterokoki katowe jtk/100ml | PN-EN 1SO 7899-2:2004 1 A 0 - 0
Bakterie grupy coli t100ml |[PN-EN ISO 1 A 0 - o=
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
Escherichia coli ftk/100m! JPN-EN 1SO 15 A 0 - 0
0308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

1} Niapewnosé metody okraslono jake niepewnosd rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnost rozszerzong podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawia jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludxi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466}

jtkf100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

Badania prébki wady wykazaly, ze w zakresie oznaczanych parametrow woda speinia wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi{Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.).

£0S EKQ-PROJEKT 8p, £ 6. 0.
ub. Cleszyhnka 53h. 43-200 Pazczyna
tol. (0-32) 440 25 00! fax 10-32) 447 2072

MIP 638.16.88.612, REGON 240157537
_RA-

A - metodyki akredytowane
5GS Eko-Projekt Sp. z 0.0, wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.skoprojekt.com,pl

NA - metodyki nieakredytowane

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dziakiowo, 4 - Letajsk; P - badania wykenang przez podwykonawce
« Raporl z badarh moze by wykorzystany i kopiowany w calodci, Kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
« Wszystkia wyniki badad i pomiaréw zestawiona w tym raporcie odnoszy sig tylko do badanych probek.

S6S EKO-PROJEKT Sp. 2 0. 0.

Lokslizecje: Laboratoria:

Pszezyna 43-200, Cieszyfiska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyfiska 52a

Poznan 61-655, Gronowa 81 1 +48 32449 2500 tff +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4

Wroctaw 54-413, Klecifiska 125 t +48 32 449 2500 f +4B 71 358 7662 Driatdowa 13-200, Hallera 36

Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32449 2600 f +48 17 241 139 Lazajsk 37-300, Wierzawice 874

Szezecin 71-425, Lutniana 39 pok.19  t +4891 421 3617  f +48 91 421 3617 www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)

NiP 638-16-69-512, REGON 240157537, Kontn: ING Bank Slaski 8.A. 77 1050 1315 1000 0022 2571 3867
Sgd Rejonowy Katowice - Wschéd w Katewicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapitat zakiadowy 2 559 000,00 zt
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/09097/04/2012

Sz3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

si7z3) 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7Y0znaczana w temperaturze 25°C

B.22) Stosuje sie do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie dotyczy wody w butelkach lub pojemnikach

522) Wartes¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych,

42.3 Akceptowalny przez konsumentow i bez nleprawidiowych zmian.

sz.4) W punkcie czerpalnym u konsumenta,jezeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody

Bigzy 8) Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w ciggu 10
min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

5.2.5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agrasywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

dz2 3) W miarg mozliwesci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci

zz2) Nalezy spetni¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny}/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw i
azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzedi dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/t

102.2) Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegdlnionych Zwigzkdw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gihjperylen,
indeno(1,2,3,-c.d)piren

ity 3) W miare mozliwoéci bez uiemnego wptywu na dezynfekgje, powinna dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci 11) Suma THM -
wartosc oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan, dichlorobromometan; tribromometan.

822 8) Termin "pestycydy" obejmuje organiczne; insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in, regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji;
uznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac. Warto$¢ stosuje sig do kazdego poszezegoinego
pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pgil.

422 9) Suma. pestycydow oznacza sume poszczegéinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach menitoringu.

12.3)

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

K+I-5.7-25 KJ-1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011
PN-EN ISO 17294-2:2008 KJ-1-5.4-185 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011
KH-5.4-83

KJ-1-5.4-83 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 18.02.2010

K.}1-5.4-97 w oparciu o PN-EN ISO
17993:2005

KJ-1-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011

K.H-5.4-97 w oparciu o PN-EN 1SO
17993:2005 @

K.--5.4-97 - Procedura badawcza wersja 05 z dnia 29.07.2011 (Suma stezen zwigzkow:
benzo(b)flueranten, benzo(k)fluoranten, benzo{ghi)perylen, indeno(1,2,3-cdipiren)

KJ1-5.4-155 w oparciu o PN-EN 1SO
15680:2008

KJ-I-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.2011

KJ1-5.4-155 w oparciu ¢ PN-EN |SO
15680:2008

KJ}-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 09.09.20711 (Suma stezen zwiazkow: trichlorometan,
bromodichlorometan, dibromoghtormetan, tribromometan)

KJ-5.4-45 w oparciy o EPA Method

80818 2007 graz PN-EN IS0 6468:2002

KJ-1-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011

KJ-I-5.4-45 w oparciu o EPA Method

8081B 2007 oraz PN-EN ISO 6468:2002 ©

Kd-1-5.4-45 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 25.08.2011 (Suma stezen zwiazkéw: alfa-HCH,
beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, 4,4'-DDD,
4,4-DDE, 4,4-DDT, heptachlor, epoksyd heptachtoru, metoksychler, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan
endosulfanu, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen)

A - metodyki akredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wazystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.akoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - terem, 1 - Pszczyna, 2 - Pila; 3 - Dzisidowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce . 9
* Raport 2 badan moze byd wykarzystany | kopiowany w calo$ci, Kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisamnej zgody AbordBmd}
* Wszystkie wyniki badan | poriarw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tylko do badanych probek.

565 EKD-PROLEKT Sp.20. 2. | g okalizacjo:

Pszezyna 43-200, Cieszyriska 62a
Poznar 61-655, Gronowa 81
Wraclaw 84-413, Klecifiska 128
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczetin 71-425, Lutniana 39 pok.19 ¢ +48 91 421 3517  f +48 91 421 3517

NA - metedyki nieakredytowane

SGS EKO.PROJEKT B, £ B. 0.
ul, Gieszyneks 824 43.200 Pszozyna

A40 28 Q0. fax (0432) 447 2072

(AP Bk EBi 64T REGON 240157537

Laboratorla:
t +48 32 449 2600  f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyhska 52a
t +48 32 449 2500  ©/f +48 671 B20 4031 Pita $4-920, Na Leszkowie 4
t +48 32448 2500 f +48 71 358 7562 Drialdowo 13-200, Hallera 35
t +48 32 442 2500 f +48 17 241131 Lazajsk 37-300, Wierzawice 874

www.pl.5ge.com

Member of the $GS Group {SGS 5A)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank $iaski 5.A. 77 1050 1315 1000 0022 8571 3867

Sad Rejonowy Katowice - Wachdd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestry Sgoowego nr KRS 0000332989, Kapitat zaktadowy 2 559 000,00 zt



